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ЭКСП ЕРТН О Е ЗА К ЛЮ Ч ЕН И Е  
№  90С от «31» января 2022 года 

по результатам лабораторны х испы таний

Заявитель: Администрация Третьяковского сельского поселения Духовщинского района 
Смоленской области
Ю ридический адрес: Смоленская область, Духовщинский район, д. Третьяково, ул. 
Московская, д. 11
Ф актический адрес: Смоленская область, Духовщинский район, д. Третьяково, ул. 
Московская, д. 11

(район, улица, дом)
О снование для проведения экспертизы : согласно договора № 403 от 27.01.2022 г.
Состав экспертны х материалов: протокол лабораторных испытаний ИЛЦ Сафоновского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области» № 90С от
31.01.2022 г.
Установлено: В исследованной пробе воды питьевой централизованного водоснабжения 
(водонапорная башня) микробиологические показатели (E.coli,обобщенные колиформные 
бактерии, общее микробное число) соответствуют гигиеническим нормативам.

Заключение:

Исследованная проба воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранная
27.01.2022 года из водонапорной башни Администрации Третьяковского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области, расположенной по адресу: Смоленская область, 
Духовщинский район, д. Ануфриево, по микробиологическим показателям соответствует 
требованиям действующих государственных санитарных правил и гигиенических нормативов 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
(или) безвредности для человека факторов среды обитания», СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к 
водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, 
почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, 
организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий».

Главный врач
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Уникальный номер записи об аккредитации 
в реестре аккредитованных лиц * 
№ РОСС RU.0001.510109

УТВЕРЖДАЮ: 
Заместитель руководителя ИЛЦ 

В.А. Фельзенмайер
31.01.

ПРОТОКОЛ 
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 90С от 31 января 2022 г.

Ш?
3  . ,я Щ &Я'П",

1. Наименование предприятия, организации (заявитель):Администрация Третьяковского сельского поселения 
Духовщинского района Смоленской области

2. Юридический адрес:Смоленская область, Духовщ инский район, д.Третьяково, ул.М осковская, д. 11

3. Наименование образца (пробы):Вода питьевая централизованного водоснабжения (водонапорная башня)

4. Место отбора:Администрация Третьяковского сельского поселения Духовщ инского района Смоленской 
области, Смоленская область, Д уховщ инский район, д.Третьяково,. ул.М осковская, д. 11, водонапорная башня, 
Смоленская область, Духовщ инский район, д.Ануфриево

5. Условия отбора, доставки
Дата и время отбора:27.01.2022 10:30
Ф.И.О., должность:Иванова Е.Н., Глава администрации

Условия доставки соблю дены
Дата и время доставки вИЛЦ:27.01.2022 12:30

*

Проба отобрана в соответствии с ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа.".

И ЛЦ не несет ответственности за отбор проб

6. Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, договор № 403 от 27.01.2022
проба отобрана и доставлена заказчиком
упаковка стерильная стеклянная бутылка
условия хранения соблю дены
вес, объем пробы 0,5 л

7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:
табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению  безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания"

8. Код образца (пробы): 2.22.90 С

9. НД на методы исследований, подготовку проб:
ГОСТ 31955.1-2013, кроме п.8.4 «Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет Escherichia coli и 
колиформных бактерий. Часть 1. М етод мембранной фильтрации»
М УК 4.2.1018-01 
(кроме п.8.5)
«Методы контроля. Биологические и микробиологические факторы. Санитарно-микробиологический анализ 

питьевой воды»
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10. Средства измерений, испытательное оборудование:

№ п/п Наименование,
тип Заводской номер Номер в 

Г осреестре

№ свидетельства 
о поверке, протокола об 

аттестации

Срок
действия

1 Весы лабораторные ВЛ ТЭ-210 G04-026 67763-17 С-ВЧ/05-07- 
2021/75896254 от 

05.07.2021

04.07.2022

2 pH -метр "ЭКСПЕРТ-рН" 2423 34127-07 С-ВЧ/18-06-
2021/72173360 от 

18.06.2021

17.06.2022

11. Условия проведения испытаний:соответствуют нормативным требованиям

12. Место осуществления деятельностр:215505, Смоленская область, Сафоновский район, г. Сафоново, ул. 
Октябрьская, д.68

13. Результаты испытаний

№№
п/п

Определяемые
показатели

Единицы
измерения

Результаты
испытаний

Величина
допустимого

уровня

НД на методы 
исследований

Б А К Т Е Р И О Л О Г И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я
Образец поступил 27.01.2022 12:40 

Регистрационный номер пробы в журнале 90 
дата начала испытаний 27.01.2022 12:40 дата выдачи результата 31.01.2022 10:06

1 Е. coli КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие ГОСТ 31955.1-2013, кроме 
п.8.4

2 Общее микробное число КОЕ/смЗ 6 не более 50 МУК 4.2.1018-01 
(кроме п.8.5)

3 Обобщенные колиформные 
бактерии

КОЕ/ЮОсмЗ не обнаружено отсутствие МУК 4.2.1018-01 
(кроме п.8.5)

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Ж / /

_______ I уМ/_______ Дьяченко Е. А., оператор ЭВМ

У
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